
收尘器安装说明

1） 安装LFGM32-6收尘器3台（整体），LFGM32-5收尘器1台（整体）
2） 拆除LFGM32-5收尘器3台（整体）
3） 铺设电机电缆线约1200米（含穿线焊管）
4） 制作安装φ500mm收尘管道80米
5） [bookmark: _GoBack]配套安装压缩空气管道及电源线路管道
6） 所有使用的倒运费、吊装费用自理
7） 管道安装牢固不漏风、不漏料
8） 收尘器水平安装基础地座安装牢固
9） 设备安装使用后运行正常达到使用效果
