MNS型低压抽屉柜要求
[bookmark: _GoBack]盘柜需配置11KW，22KW,37KW,40KW，55KW容量开关各两个。盘面需配置电流表显示。电气元件选择正品西门子断路器。铜排：100*10 三层，柜体厚度4mm。

